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BEMERK

at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter 
oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de 
kommuner som har størst behov i henhold til GiNs målsetting. I A-kommunene 
gjøres det feltarbeid, mens det ikke gjøres feltarbeid i B-kommunene. Der baseres 
vurderingene på eksisterende materiale og kunnskaper om forholdene uten at ny 
viten innhentes. Rapportens innhold vil derfor i regelen bære preg av om den 
omhandler en A-kommune eller en B-kommune. 
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Sammendrag:

Iveland kommune har prioritert fire områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning 
ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn.

Iveland kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på 
oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. 

I rapporten klassifiseres mulighetene for de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig. 

Vurdering av grunnvannsmulighetene for de prioriterte områdene har gitt som resultat: 
Bakkemyra - mulig, Øynavegen - mulig, Skaiå - mulig, Birketveit - mulig. 

Emneord: Hydrogeologi    Grunnvann 

 Grunnvannsforsyning Forurensning Løsmasse

 Berggrunn Database Fagrapport



 Muligheter for grunnvann som vannforsyning

Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som 
 Forsyningssted vannbehov løsmasser  fjell  vannforsyning
 _________________________________________________________________ 

 Bakkemyra 1,00 l/s Mulig Mulig Mulig
 Øynavegen 0,30 l/s Mulig Mulig
 Skaiå 0,40 l/s Mulig Mulig
 Birketveit 0,60 l/s Mulig Mulig
 _________________________________________________________________ 
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1 Generelt om grunnvannsmulighetene i Iveland kommune

LØSMASSER

Løsmassene i Iveland kommune består vesentlig av morenemateriale, som 
oftest i usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Stedvis kan 
morenedekket ha noe større mektighet. Disse avsetningene er lite egnet for 
større grunnvannsuttak.

Langs vassdraget i dalbunnen ved Frøyså-Bakkemyraområdet opptrer lokalt, 
mellom oppragende fjellknauser, finsand/sand/grus-masser av begrenset 
mektighet over fjell. 

Lokalt kan det også opptre breelvavsetninger (sand/grus). Disse avsetningene 
kan være gunstige for grunnvannsuttak og spesielt der disse står i forbindelse 
med vassdrag (infiltrasjonsmagasin). Vatnestraum har basert sin vannforsyning 
på grunnvann (rørbrønn). 

FJELL

Berggrunnen i Iveland kommune består av grunnfjellsbergarter av forskjellige 
typer, hovedsakelig gneiser (båndgneiser, granitt- granodiorittiske gneiser og 
øyegneiser). Lengst nord i kommunen opptrer amfibolitt. Bergartene er foldet 
med varierende strøk og fall og virker relativt massive. 

Det eksisterer forholdsvis få data om dypvannsboring i Iveland. 

Fra kommunen er det oppgitt at det i Bakkemyra- Skaiå-området er boret en del 
brønner. Det foreligger data fra tre brønner:

20.000 l/døgn (0,23 l/s) på 100 m dyp, 15.000 l/døgn (0,17 l/s) på 104 m og 
5.000 l/døgn (0,06 l/s) på 65 m dyp.

I sin tid ble det også boret en brønn ved skolen i Birketveit som ble oppgitt til ca. 
25.000 l/døgn (0,3 l/s). Forøvrig er det opplyst at en boring ved Nateland har gitt 
"veldig mye vann". 
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Generelt kan en si at boringer i grunnfjellsbergartene har ytelser på mindre enn 
ca. 0,3 l/s (vanligvis fra 0,02 l/s - 0,2 l/s pr. borehull). Godt utviklede 
sprekkesystemer kan yte noe mer. 

Sprengning/trykking av borehullene etter boring kan ofte gi økede 
vannmengder. Plassering av eventuelle boringer bør gjøres av hydrogeolog, 
både for å vurdere eventuell forurensningsfare og for å fange inn de gunstigste 
sprekkesonene.

2 Forurensningskilder

Vi kjenner ikke til større forurensningskilder som kan påvirke vurderte grunn-
vannsforekomster for de prioriterte områdene. 

3 Prioriterte områder

BAKKEMYRA

Det vurderte området er angitt på Fig. 1. Oppgitt vannbehov er ca. 1,0 l/s, 
basert på 250 pe og 350 l/pers/døgn. 

NGU har tidligere utført undersøkelser av løsmassene ved Frøyså-Bakkemyra 
med hensyn til eventuell grunnvannsforsyning, NGU-rapport NGU/SH/0-77029. 
Det henvises derfor til denne rapporten når det gjelder grunnvannsmulighetene i 
løsmassene. Det er gravd to brønner i området, en for idrettsplassen og en for 
felleskjøpet. Det anbefales å måle kapasiteten i disse brønnene, samt å ta 
fysikalsk-kjemiske og bakteriologiske prøver av vannet for å få et bilde av 
kvaliteten.

Bergartene i området består av båndgneis. Behovsdekning til felles vannverk 
basert på fjellbrønner vil kreve flere brønner mot utjevningsbasseng. Spredning 
av boringene må foretas slik at de ikke drenerer samme magasin, samt at de av 
områdehygieniske hensyn må ligge noe vekk fra bebyggelsen.
Det er derfor et spørsmål om en slik løsning er realistisk utfra 
teknisk/økonomiske vurderinger. 
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ØYNAVEGEN

Det vurderte området er avmerket på Fig. 1. Oppgitt vannbehov er ca.
0,3 l/s, basert på 70 pe og 350 l/pers/døgn.

Bergartene i området består av båndgneis og øyegneis. Det er planlagt boligfelt 
ved Øynavegen som det skal etableres vannforsyning til.

Det er muligheter for at vannforsyningen til Øynavegen boligfelt kan løses ved 
dypbrønnsboring i fjell. Antagelig er det nødvendig med mer enn èn boring mot 
utjevningsbasseng.

SKAIÅ

Det vurderte området er avmerket på Fig. 1. Oppgitt vannbehov er 0,4 l/s, 
basert på 100 pe og 350 l/pers/døgn. 

Bergartene i området består av øyegneis. Det er ønsket å etablere vannfor-
syning til industriområde og planlagt boligfelt. Eksisterende bebyggelse, 
ca. 250 pe, er ikke tatt med i ovennevnte vannbehov. Det er muligheter for at 
vannforsyningen til Øynavegen boligfelt kan løses ved dypbrønnsboring i fjell. 
Antagelig er det nødvendig med mer enn èn boring mot utjevningsbasseng. 

Eventuelle overflatevannkilder bør også vurderes dersom et felles vannverk for 
hele området Bakkemyra, Øynavegen og Skaiå (inkludert eksisterende 
bebyggelse) er aktuelt.

BIRKETVEIT

Det vurderte området er avmerket på Fig. 2. Oppgitt vannbehov er 0,6 l/s, 
basert på 150 pe og 350 l/pers/døgn. Området har i dag sin vannforsyning 
basert på inntak i Skrømevatn. 

Under møtet med kommunen ble det hevdet at vannet tidvis var preget av høyt 
humusinnhold med høyt fargetall, også med noe suspendert materiale (slam). 
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Fig. 1 De vurderte områdene ved Bakkemyra, Øynavegen og Skaiå. 
Kartblad 1511 IV Iveland. 

For å unngå å få eventuelt bunnslam inn i inntaket, ble det foreslått å etablere et 
fleksibelt inntaksnivå, samt å flytte inntaket lengre ut i vannet.

Det ble vurdert mulighetene for å etablere dypbrønnsboringer i fjell som et 
supplement/reservevannsforsyning til nåværende overflatevannforsyning. 

Det er ikke foretatt eksakt plassering av eventuelle borehull, men aktuelle 
områder for anleggelse av boringer kan være området øst for idrettshallen, 
området mellom Birketveit og Nateland, og muligens i området ved nåværende 
utjevningsbasseng.
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Man må også her regne med flere enn en boring mot utjevningsbasseng for å 
dekke behovet. 
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Fig. 2 Birketveitområdet. Kartblad 1511 IV Iveland. 
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4 Tidligere undersøkelser

Nedenfor er det vist en liste over tidligere undersøkelser i kommunen. Listen er 
basert på tilgjengelige opplysninger. Det kan imidlertid finnes mer informasjon 
som i denne omgang ikke er registrert. 

REFERANSER I PRIORITERTE OMRÅDER

Falkum, T. (1982): Mandal. Berggrunnskart, M = 1:250.000. NGU.

Huseby, S. (1977): Undersøkelser vedr. grunnvannsmuligheter for Bakkemyra-Skaiaa-området i 

 Iveland kommune. NGU Rapport NGU/SH/0-77029.

Padget, P. (1986): Arendal. Foreløpig berggrunnskart, M = 1:250.000. NGU.

Riiber, K., Bergstrøm, B. (1990): Aust-Agder fylke. Kvartærgeologisk kart, M = 1:250.000. NGU.

ANDRE REFERANSER (NUMMERET ER ANGITT PÅ KOMMUNEKARTET)

1 Hydrogeologiske undersøkelser på Store Sandrib i Oggevatn syd for Vatnstraum 

stasjon, Iveland kommune. GEFO-rapport 10.0935-001.
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Angivelser brukt på kart 

I prosjektet "Grunnvann i Norge" (GiN) er det benyttet et klassifiseringssystem 
som beskriver muligheten for å benytte grunnvann som vannforsyning. 
Klassifiseringen bygger på en vurdering av mulighetene for uttak av grunnvann i 
området sett i forhold til dokumentert vannbehov. 

Antagelsen bygger for A-kommunene på befaring og geologisk materiale, for B-
kommunene i hovedsak på en vurdering av geologiske- og topografiske kart 
samt tilgjengelig litteratur. 

God Muligheten for å benytte grunnvann som vannforsyning 
for den aktuelle lokalitet er god. Dette innebærer at 
hydrogeologiske feltundersøkelser er utført (boringer, 
prøvepumping, geofysiske undersøkelser, befaring 
med tanke på boring i fjell, sprekkekartlegging m.m) 
med positivt resultat. 

Betegnelsen god kan også benyttes hvis vannbehovet 
er svært lite i forhold til bergartenes/løsmassenes 
forventede vanngiverevne. 

 Mulig Det finnes muligheter for å benytte grunnvann som 
vannforsyning for den aktuelle lokalitet. Dette 
innebærer at hydrogeologiske undersøkelser ikke er 
gjennomført.

Områder hvor det allerede er utført hydrogologiske 
undersøkelser, uten sikker positiv eller negativ 
konklusjon vil som regel være klassifisert som "mulig". 

Dårlig Mulighetene for å benytte grunnvann som 
vannforsyning for den aktuelle lokalitet er dårlig. Dette 
innebærer at hydrogeologiske feltundersøkelser er 
utført (boringer, prøvepumping, geofysiske 
undersøkelser, befaring med tanke på boring i fjell, 
sprekkekartlegging m.m.) med negativt resultat. 

Betegnelsen dårlig kan også benyttes hvis 
vannbehovet er svært høyt i forhold til forventet 
vanngiverevne i fjell/løsmasser. 
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