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VANNFORSYNING, BOLIG HEGGEDAL.

Uttalelse fra Norges geologiske undersglkelse etior befaring
2,4.76., ved statsgeoclog Brik Rohr-Torpe.

Fjellgrunnen bestdr av sterkt oppsprukket hornfels som rett
nord for eiendommen grenser mot Drammensgranitt, Det var
masket & bore nmr innfering av kloakkpreft i syd. Detite mé
frarvides P4 grunn av forurensningsfare fra bekk og klogkk=
ledning nede ved velen,

Boreplass er tatt ul ved kant av jordet nordest for grunnw
muren {(n@r bierkestubbe). Ogeld her er det fare for forurens-
ning, men ikke s8 stor som pé huﬁ&ts gydside. Det kan bores
loddrett, men forurensningsfaren blivr noe mindre om bhoringen
gkrde mot nordest, ca, 25 % avvik fra ioddlinjen, og med rete
ning mot det sydligete huset som sees oppe pd Asen 1 est.
Mulighetene for & £& nok vann pd 30-40 m er gode. Spesielt ved
store vannuttak i terre perioder er forurensningsiaven stor,

BEn gravet bremn blir i dette tilfellet mindre utsatt for for-
ug&ﬁﬁniﬂg* men den vil muligens gi for lite vann. Det kan
likevel vere formuftig & preve 4 grave ned for veltet furu
pad jordet nord for huset,

Viser prevepumping at kapasiteten er tilfredsstillende, settes
det ned stepte vinger, og sand/grus fylles utenfor og 1 bunmen.

Vi stdr gjerne til videre tjeneste.
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